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空調機凝結水的排放  

建築事務監督認為，建築物的地面水排水系統應包括妥善

的空調機凝結水排放系統。因此，排水設施圖則須標示凝結水排放系

統，否則，根據《建築物條例》第 2 8 ( 1 )條，有關圖則會不獲批准。  

2 .  如現存建築物尚未裝設空調機凝結水排放系統，你們應建

議委託人在進行建築物全面維修工程時裝設上述公用系統。  
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